RAE Hochbauamt
X FRANKFURT AM MAIN . Energiemanagement

E N E R G I EAU SWE I S far Nichtwohngebaude

geman den 8§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebaude Goldsteinschule
Adresse Am Wiesenhof 109
Hauptnutzung Grund- und Hauptschulen 7.022 m?
Sonderzone Sporthallen 524 m?
Nettogrundfléche 7.546 m?
Heizenergie Verbrauchskennwert 2003 - 2005 (einschlieBlich Warm  wasser) Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft kWh/mza 30.895 €/a
99 120 138 159 184 234 kwh/mz2a
effizient Cc D E F - ineffizient
Vergleichswert EnEV 141 kWh/m2a
Strom Verbrauchskennwert 2003 - 2005 Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft kWh/mz2a 11.103 €/a

0 s Jo 12 14 17 22 kwh/mza

effizient C D E F - ineffizient

Vergleichswert EnEV 17 kWh/m2a

Wasser Verbrauchskennwert 2003 - 2005 Kosten/Jahr

Diese Liegenschaft 198 I/m2a 5.439 €/a

0 82 119 154 185 236 319 I/m2a
effizient_ C D E F - ineffizient
Mittelwert 209 I/m2a

Summe 47.437 €/a
Erlauterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsfiihrung und das Nutzerverhalten.
Der Wasserverbrauch erkléart sich durch veraltete Armaturen in den Sanitarbereichen.

Die guten Werte beim Heizenergie- und Stromverbrauch werden durch eine energiebewuf3te Betriebsfiihrung erreicht!
Eine bautechnische Untersuchung der Turnhallendecke sollte auch die energetische Optimierung bertcksichtigen.

Empfehlungen zur kostenglnstigen Modernisierung Kost en Einsparung

Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren 500 €/a
Dammung der obersten GeschoRRdecke im Hauptgebaude und den 3 Pavillons 8.000 €/a
Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb Einsparung

Liftung nur kurz und stoRweise 2.600 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht 700 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspilungen 700 €/a
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Weitere Informationen erhalten Sie unter: Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement energiemanagement@stadt-frankfurt.de




